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Svar på søknad om utslippstillatelse Sunde RA  
 
Tillatelse til utslipp etter kapittel 13 i forurensningsforskriften 
 
Gjerstad kommune har med dette fått tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Sunde RA (gnr. 3, 
bnr. 275). Tillatelsen er gitt av Gjerstad kommune med hjemmel i forurensningsforskriftens § 13-5. 
Tillatelsen er gyldig fra 13.05.2025.  
 
Gjerstad kommune gir med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 13-5 
Gjerstad kommune tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra lokalitet gnr. 3, bnr. 275.  
 
Tillatt løsning 
Tillatelse er gitt på bakgrunn av opplysninger gitt i søknaden sendt 29.04.2025, som ligger vedlagt. Anlegget er gitt 
tillatelse til en utslippsramme på 1 950 personekvivalenter (pe) BOF5. 
Anlegget skal minst etterkomme 90 % reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir 
tilført renseanlegget. 
 
Vurdering av søknad 
Anlegget faller inn under kapittel 13 i forurensningsforskriften med en tilknytning mellom 50–2 000 pe BOF5 til 
ferskvann. Anlegg med utslipp til følsomt område skal minst etterkomme 90 % reduksjon av fosformengden 
beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. I dag mottar renseanlegget en belastning på 1 
290 pe BOF5 i maksuke. Fremtidig maksuke i 2034 er beregnet til 1 950 pe BOF5. Anlegget er et kjemisk 
renseanlegg og har en dimensjonerende kapasitet (Qdim) på 20 m³/t. Dagens tilførte mengde (Qdim.til) er beregnet til 
11 m³/t. Anlegget tar ikke imot eksternslam.  
 
Det er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse i nærheten av renseanlegget, i karttjenesten Naturbase er 
det rundt Sunde RA blant annet registrert observasjoner av nordflaggermus, grønnfink og gråspett. Området rundt 
Sunda/Holtefjorden, dvs. strandsonen med tilhørende vassdrag, er registret som et svært viktig friluftsområde i 
Miljødirektoratets kartlag «Kartlagte friluftslivsområder, verdi». Det er ikke registrert naturvernområder i nærhet til 
renseanlegget eller utslippspunkt. Det er ikke kjent for kommunen at det forekommer organisert fiske i resipienten. 
 
Det er ikke registrert noen inntakspunkter til vannverk nedstrøms utslippspunktet i Mattilsynets WMS-tjeneste 
«Vannverk inntakspunkter». Nedstrøms utslippspunktet er det registrert noen 
grunnvannsbrønner (fjellbrønner) i nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA). Disse er lokalisert sør for 
Holtefjorden, ved Vasstøvannet.  
 
Det er etablert to vanningsanlegg for jorbruksvanning, et ved Holte og et ved Eikeland, som henter vann fra 
Holtefjorden. Per i dag brukes dette til produksjon av gras og korn, og ikke til plantevekster som spises rå. Det er 
positivt at avløpsavdelingen opprettholder løpende dialog med landbrukskontoret mtp. landbruksvanning 
nedstrøms Sunde RA. 
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Nedstrøms avløpsanlegget er det ikke kjent organisert aktivitet rundt Holtefjorden, og det er ingen etablerte 
badeplasser i dette området. Det er imidlertid etablert en badeplass ved Stea, som kan bli påvirket av f.eks. et 
utilsiktet overløpsutslipp. Ettersom kommunen i dag har høy fremmedvannsandel, vil det etter vårt syn være 
nødvendig å sette krav om overvåkning av badevannskvaliteten på Stea i badesesongen mai–august. 
 
Det er positivt at søker har etablert rutiner for varsling av kommunens innbyggere via kommunens 
kommunikasjonskanaler (Varsling24, hjemmeside, Facebook, mv.) og nedstrøms kommuner ved omfattende 
utilsiktede utslipp av ubehandlet avløpsvann som kan påvirke (bade)vannkvaliteten. 
 
Kommunen gjennomførte en ROS-analyse for 4 år siden, i 2021. En miljørisikovurdering bør oppdateres årlig, og vi 
setter dermed krav om årlig revisjon av miljørisikovurdering av det samlede avløpssystemet. 
 
Denne tillatelsen setter krav om fosforreduksjon, men med fremtidig implementering av nytt avløpsdirektiv vil det 
være nødvendig at kommunen får på plass en handlingsplan i god tid for å være i stand til å imøtekomme krav om 
sekundærrensing. Vi setter dermed krav om en handlingsplan for å nå et eventuelt fremtidig sekundærrensekrav. 
 
Anlegget og avløpsnettet har tidvis høy tilførsel av fremmedvann. Dette kan potensielt overbelaste avløpsnettet og 
resultere i utilsiktede overløpsutslipp dersom det ikke settes i verk tiltak for å få ned fremmedvannsmengden. Etter 
vårt syn er det dermed nødvendig å sette krav om å etablere en plan for å redusere tilførselen av fremmedvann til 
det kommunale avløpsnettet, for å unngå overbelastning. Det opplyses i søknaden at det også jobbes med en 
hovedplan avløp. Dette er positivt, og vil på sikt også bidra til å redusere fremmedvannsandelen. 
 
For å øke kunnskapsgrunnlaget har det blitt gjennomført en resipientvurdering med undersøkelser som omfattet 
stasjoner i Gjerstadvatnet og Sunda oppstrøms renseanlegget, og i Sunda, Holtefjorden og utløpet fra Midtvatnet 
nedstrøms renseanlegget i 2024. Samlet tilstandsklasse for Gjerstadvatnet og Holtefjorden ble god økologisk 
tilstand. 
 
Konsentrasjonen av næringssalter var innenfor svært god tilstand, både i Gjerstadvatnet, Holtefjorden og i 
undersøkte elver, og artssammensetningen i planktonsamfunnet gav ingen indikasjoner på vesentlige effekter fra 
næringsutslipp og eutrofi. Det ble imidlertid observert perioder med lav oksygenkonsentrasjon i dypvannet i 
Gjerstadvannet og Holtefjorden. I Holtefjorden ble oksygenparameteren klassifisert til moderat tilstand. Samlet 
tilstand for de fysisk-kjemiske støtteparameterne havnet likevel innenfor god tilstand, både i Gjerstadvatnet og 
Holtefjorden. Ifølge resipientvurderingen er datagrunnlaget for klassifisering basert på oksygen usikkert, og det er 
vanskelig å vurdere hva som skyldes naturgitte forhold og evt. hvilken effekt utslippet fra Sunde RA kan ha på 
oksygenforholdene i Holtefjorden. Etter vårt syn vil det dermed være naturlig å sette krav om at miljøovervåkningen 
fortsetter i to år til i henhold til anbefalingene i resipientundersøkelsen. 
 
Søknaden ble sendt på høring til berørte interesser og på kommunens hjemmeside og Facebook-side 18.03.2025. 
Det kom inn et innspill til søknaden fra kommuneoverlegen innen fristen. Dette gjaldt konkret overvåkning av 
badeplasser. Søker kommenterer at det skal gjennomføres badevannsprøver av Stea. 
 
Økningen i belastningen til anlegget skyldes ikke bare flere boliger og bedrifter, men også at mange gamle, private 
renseanlegg som ikke renser avløpsvannet godt nok, i stedet er tenkt koblet til det offentlige nettet. Dette er etter 
vårt syn positivt mtp. å redusere den totale forurensningsbelastningen, ettersom de gamle anleggene tas ut av drift. 
 
Tiltaket er vurdert etter naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8–12 og vannforskriften § 4, jf. § 12. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes til å være tilfredsstillende for å konkludere med at tiltaket ikke virker negativt inn på naturmangfoldet og på 
målet i vannforskriften om god status i vannforekomstene. 
 
Vilkår 
Utslippet skal drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriftens §§ 13-6 til 13-15, og som angitt i søknaden. 
 
Vi setter også følgende krav i tillatelsen: 

• Påbegynt resipientovervåking skal fortsette i to år til. 
• Krav om badevannsprøver på Stea i sesong mai–august i tråd med norske vannkvalitetsnormer for 

friluftsbad og EUs badevannsdirektiv. 
• Oppdaterte miljørisikovurderinger av det samlede avløpssystemet, frist: årlig. 
• Utarbeide plan for å redusere tilførsel av fremmedvann til det kommunale avløpsnettet, frist: 01.06.2026. 
• Krav om utredning og handlingsplan for etablering av fremtidig avløpsløsning mtp. sekundærrensing, frist: 

31.12.2026. 
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Klagerett 
Du kan klage på vedtaket om tillatelse. Også andre som er berørt av at du har fått tillatelse til utslipp, for eksempel 
nære naboer, kan klage på vedtaket om tillatelse.  
 
En eventuell klage kan påklages til Statsforvalteren i Agder av parter med rettslig klageinteresse. Klagen skal 
sendes til Gjerstad kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kommer frem til den påførte 
adresse. I klagen må du angi årsaken til klagen, endringene du ønsker og eventuelle andre opplysninger som kan 
ha betydning for vurdering av klagesaken. Du må også angi ditt eget navn og kontaktinformasjon.  
 
Kommunen/klageinstansen kan velge å utsette gyldigheten av tillatelsen som er gitt mens klagen behandles, 
jamfør forvaltningslovens § 42. 
 
Det gjøres oppmerksom på parters rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i medhold av forvaltningsloven 
§ 18, jamfør § 19. 
 
Gebyr 
Kommunens gebyrregulativ vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. 
For behandlingen av denne søknaden er gebyret fastsatt til kr 24 554,–. 
 
Kommunens vedtak om å gi tillatelse kan klages på innen 3 uker, jamfør forvaltningslovens §§ 28-29. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Atle Nærdal 
VA Ingeniør / Byggesak   
    
 
Vedlegg 

• søknad med alle vedlegg 
• kopi av standardkravene i §§ 13-6 til 13-15 

 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 


